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NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX TYP DE60

WYMIENNIK CIEPŁA c.o.

NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX TYP N100

WYMIENNIK CIEPŁA c.w.u.

FILTROODMULNIK POMEX

PODGRZEWACZ SOLARNY Z WYPOSAŻENIEM TYP BSL400
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WENTYLACJA WYWIEWNA 140x140
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ROZDZIELACZE c.o. DN100 L=1,0 m

pomieszczenie węzła
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YDYżo 3x2,5mm²

zasilanie SW

a b

24V

24V

FeZn 25x4

na uchwytach

LgYżo 16mm2

do urządzeń

LgYżo 16mm2

do urządzeń

Połączyć z

istniejacym

fragmentem szyn

wyrównawczych

przez spawanie

czujnik temp. zewnetrznej umieścić na północnej

ścianie budynku na wysokości około 2,5m; na

zewnątrz prowadzić w elektroinstalacyjnej,

stalowej rurce KOPOS 6013 z kolankiem 6113

LIYCY 2x1mm² do czujnika

temperatury zewnetrznej
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